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Sm 1 PLANTA BAIXA PROFUNDIDADE
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FILTRO ANAEROBIO
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TAMPOES DE FECHAMENTO HERMETICO
J
| L ]
- _ 1]
O -
(ap
(@)
o
AN
SECAO
PLANTA BAIXA

120

FOSSA SEPTICA

o / \
= — } 2
o~

PLANTA BAIXA

DETALHE GENERICO DO SUMIDOURO

S/ ESCALA

VAI AO SUMIDOURO

TUBO P/ LIMPEZA

\

LEGENDA
RS RALO SIFONADO
Cl - CAIXA DE INSPECAO R RALO SECO
EM ALVENARIA OU CAIXA
MULTIPLA PARA INSPECAO RE REGISTRO DE ESFERA
COM PORTA TAMPA - TIGRE
OU EQUIVALENTE VCA VASO C/ CAIXA ACOPL.
CS - CAIXA SIFONADA COM
PORTA TAMPA - TIGRE OU
EQUIVALENTE I BN | B INDICA TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS
BN INDICA TUBULACAO DE ESGOTO PRIMARIO
INDICA TUBO DE AGUA PLUVIAL mmmmm  |NDICA TUBULACAO DE ESGOTO SECUNDARIO
s |[NDICA TUBULACAO DE VENTILACAO
T ) e [NDICA TUBULAGAO DE DRENO AR COND.
N INDICA TUBO DE VENTILACAO

NOTAS:

- TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE OU EQUIVALENTE

- A ALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO.

- PARA INSTALAR LOUCAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA.

1
2
3- DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS.
4
5

- AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA.
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CONTEUDO

RESPONSAVEL

PROPRIETARIO:

FS / UNB - LABORATORIO PROF. JOSE ELIAS DE PAULA

ENDERECO: CAMPUS UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO S/N - ASA NORTE BRASILIA - DF

AUTOR DO PROJETO: NATAN ARON BIRENBAUM

CREA:

46081-D/RJ

RESPONSAVEL TECNICO:

ASS. DO PROPRIETARIO

ASS. AUTOR DO PROJETO

CREA: 46081-D/RJ
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DREAP.:

DATA DA PLOTAGEM - 14/12/2017

CREA:

BIRENBAUM

PROJETOS E TECNOLOGIA

PROJETO DE INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO

TIPO DE OBRA: ADEQUAGCAO DO LAB. PROF. JOSE ELIAS DE PAULA |PESENHON™

ENDERECO: SCS QUADRA 01 ED. CEARA
SALA 607 - CEP.-70303-900
TELEFONE: 0xx(61) 3038-1696
FONE/FAX: 0xx(61) 3037-7919

CONTEUDO DO DESENHO:

01/01

PLANTA BAIXA
ESCALA: |DATA: |UNIDADE: VISTO:
INDICADA NOV/2017 m
DESENHO: - ESG_HID_INC

| ARQUIVO - FS_LJEP- LJEP

FORMATO - 1.000 mm x 760 mm
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